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Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami, pompowni $ciekow wraz z przewodem tlocznym z
szafg sterownicza, kablem energetycznym i rurami wentylacyjnymi zlok. we wsi Cegielnia, gm. Radzymin w ul. Wawrzyna oraz
w drodze dojazdowej do ul. Wawrzyna na terenie dz. 331/119 obreb Cegielnia.

Instalacje elektryczne i AKPIiA 3

1.  Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajacej oraz instalacji elektrycznych i
automatyki w projektowanej pompowniach $ciekéw w ul. Wawrzyna we wsi Cegielnia na dz. nr ew.
331/82 obreb Cegielnia.

W projekcie nie ujgto ztacza kablowego z szafkg pomiarowa energii elektryczne;j. Zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 18-G3/WP/02590 z dn. 06.09.2018 ten zakres realizuje PGE Dystrybucja, Oddziat
Warszawa, Rejon energetyczny Legionowo

1.2 Inwestor, Uiytkownik, Wykonawca

Inwestor — PWIiK Sp. z o0.0. w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
Uzytkownik - PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
Wykonawca - zostanie wytoniony w drodze przetargu

1.3 Materiaty wyjsciowe

- Projekt technologiczny pompowni

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin, L.dz. 1954/2018 z dnia 04.06.2018r.

- Uzgodnienie trasy projektowanych przewodéw w Starostwie Powiatowym w Wotominie
na naradzie koordynacyjnej, znak sprawy PODK.6630.741.2018 z dnia 26.08.2018r.

- Warunki techniczne wydane przez PGE nr 18-G3/WP/02590 z dnia 06.09.2018r.

- Decyzja Burmistrza Radzymina nr 1097/2018 z dnia 19.10.2018r. zezwalajaca na lokalizacje
projektowanych przewoddéw w pasie drogowym ul. Wawrzyna.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy, przepisy, katalogi

1.4 Zasilanie energiq elektryczng

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr 18-G3/WP/02590 z dnia 06.09.2018r projektowana pompownia
bedzie zasilana ze ztacza kablowo-pomiarowego zainstalowanego przez PGE Dystrybucja. Od zfacza
kablowo-pomiarowego zainstalowanego przez PGE Dystrybucja nalezy wykonaé wewnetrzna linie
zasilajgca wlz do rozdzielnicy RP kablem typu YKY 4x10 wraz z ptaskownikiem FeZn 30x4

Przewiduje sig réwniez mozliwo$¢ zasilania rezerwowego z przewoznego agregatu pradotwdrczego. W
tym celu rozdzielnica RP wyposazona bedzie w przetacznik: sieé-wyt.-agregat (1-0-2) oraz gniazdo
meskie 32A do przytaczenia agregatu. Przewoiny agregat powinien mie¢ moc co najmniej trzykrotnie
wiekszg od zainstalowanej pompy sciekowej, czyli minimum 10 kVA

1.5 Rozdzielnica RP

Rozdzielnice pompowni RP projektuje sie jako obudowe izolacyjng o wymiarach 800x600x400mm o

stopniu ochrony min. IP 55, typu SZB prod. Radiolex lub réwnowainy, zamocowang do
prefabrykowanego fundamentu dedykowanego dla tej obudowy. Wewnatrz rozdzielnicy zamontowana

bedzie aparatura rozdzielcza, zabezpieczajgca i sterownicza. Na drzwiach wewnetrznych zainstalowane

beda przetaczniki, przyciski, lampki sygnalizacyjne i liczniki czasu pracy pomp. Drzwi wewnetrzne beda

zamykane na typowy zamek zapadkowy

Drzwi zewnetrzne bedg wyposazone w zamek patentowy typu Dirak

Na szafie zainstalowana bedzie lampa btyskajgca zottym $wiattem w przypadku pojawienia sie sygnatu \\4
awarii. ’
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1.6 Instalacje elektryczne

W pompowni zostang wykonane instalacje sity i sterowania zwigzane z urzadzeniami pomiarowymi tj.
sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng oraz pompami zatapialnymi

Sygnalizatory poziomu nalezy zawiesi¢ na poziomach podanych w projekcie technologicznym, mocujac
ich przewody do obcigzonego taricucha wykonanego ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, ktérego gérny
koniec nalezy zawiesi¢ na haku zamocowanym do ptyty gérnej pompowni. Sonde hydrostatyczng SG-
255 nalezy réwniez przymocowac do tego taricucha. Poziom jej zawieszenia od dna pompowni
powinien by¢ nizszy niz sygnalizatora SUCHOBIEG tak by sonda byta ciggle zanurzona w ¢ciekach.
Przewody fabryczne pomp, sygnalizatoréw ptywakowych poziomu oraz sondy hydrostatycznej nalezy
podwiesi¢ do hakéw zamocowanych do $ciany pompowni. Nad tymi hakami nalezy zamocowa¢
skrzynki posredniczace, w ktérych zostang przedtuzone fabryczne kable powyiszych urzadzen. Z uwagi
na wilgotng atmosferg panujaca wewnatrz pompowni, jako skrzynki posredniczace nalezy zastosowaé
obudowy wykonane z tworzywa sztucznego o stopniu szczelnoéci min. IP 67, a kable i przewody
wprowadzac od dotu przez odpowiednie dtawiki kablowe aby uniknaé¢ ryzyka podciekania wilgoci po
izolacji kabli.

Pomigdzy fundamentem rozdzielnicy pompowni a komorg pompowni nalezy utozy¢ przepusty rurowe
2 szt. wyk. z rur Arot SRS 110, w ktérych nalezy utozy¢ kable sitowe i sterownicze jako przediuzenie
kabli fabrycznych oraz dodatkowy kable do instalacji o$wietleniowej komory pompowni. Do
rozdzielnicy pompowni RP kable nalezy wprowadzi¢ od dotu przez dtawiki uszczelniajgce. Na catej
dtugosci kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych wykorzystujgc systemowe kolana 90st. Do komory
pompowni kable nalezy wprowadzi¢ poprzez przejscia szczelne np. HRD firmy Enco.

Niedozwolone jest uszczelnianie przepustéw rurowych piankg instalacyjna.

1.7 Sterowanie i sygnalizacja

Do sterowania pracg pompowni projektuje sie sterownik mikroprocesorowy z modememGSM/GGPRS
typu MT-101. Zasoby sprzetowe modutu telemetrycznego przedstawiajq sie nastepujaco:
o 8 optoizolowanych wejs¢ 24V DC (11 - 18), logika dodatnia i ujemna, tryb pracy konfigurowalny
jako:
- wejscie binarne
- wejscie licznikowe (0...200Hz)
- wejscie analogowe z konwersjg czestotliwosci (0...2kHz)
o 8 konfigurowalnych wyjs¢ 24V DC (Q1 - Q8), logika dodatnia
tryb pracy konfigurowalny jako:
- wyjscie binarne
- wejscie binarne
- wejscie licznikowe (0...200Hz)
- wejscie analogowe z konwersjg czestotliwosci (0...2kHz)
o 2 optoizolowane wejscia analogowe 4-20 mA (8 bit dokt./10 bit rozdz.)
- skalowanie w jednostkach inzynierskich
- programowana histereza
- programowana stata filtracji
- 4 programowane poziomy alarmowe
- 1 poziom alarmowy ustawiany recznie
J Port szeregowy RS 232/485/422 - izolowany

o Wewnetrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program uzytkownika

° Pamiegc Flash na firmware z mozliwoscia zdalnej aktualizacji

o Zegar czasu rzeczywistego RTC (z mozliwoscig zewnetrznej synchronizacji)

Rozbudowanym zasobom sprzetowym towarzyszy bogata funkcjonalno$é oprogramowania \®

wewnetrznego Modutu. Wyposazony jest on w modem GSM/GPRS umozliwiajacy zdalng sygnalizacje \«00»\..\\:9

awarii, poprzez wystanie SMS-a o ustalonej tresci do wybranych abonentéw sieci GSM. Przy porrlgoi‘\\;-;0"‘(\'\6'L
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SMS’a mozliwe bedzie réwniez zdalne zataczenie pompy a takze cykliczne wystanie raportu o pracy
pompowni.

Ponadto modut MT-101 ma réwniez mozliwos¢ pakietowej wymiany danych GPRS, co umozliwi
wpigcie tej pompowni w system zdalnego monitoringu i wizualizacji SCADA

Dodatkowo sterownik MT-101 wyposazony jest w zasilanie bateryjne podtrzymujace prace modemu w
przypadku zaniku napiecia zasilania.

Dzigki temu mozliwe jest wystanie odpowiedniego komunikatu alarmowego informujacego stuzby
eksploatacyjne o braku zasilania pompowni.

W pompowni $éciekéw zamontowane beda dwie pompy P-1 i P-2.

Kazda pompa bedzie miata mozliwos¢ pracy w trybie:

- sterowanie rgczne przyciskami ,start” i ,stop” na drzwiach wewnetrznych

- sterowanie automatyczne za pomoca sterownika MT-101 od cigglego pomiaru poziomu
mierzonego sondg SG-25S

- sterowanie automatyczne od sygnatdw binarnych generowanych przez przetwornik sondy
hydrostatycznej 6B2 (tryb aktywowany w przypadku awarii sterownika MT-101)

- sterowanie samoczynne awaryjne od sygnalizatoréw pozioméw. Zatgczenie od poziomu ALARM,
wytgczenie od poziomu SUCHOBIEG.

Przetgczniki wyboru sterowania umieszczone beda na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy RP pod
lampkami sygnalizujacymi prace i awarie pomp.

W trybie automatycznym sterownik bedzie sterowat praca pomp w cyklu naprzemiennym w zaleznosci
od poziomu sciekéw w pompowni, mierzonego przez sonde hydrostatyczng typu SG-255. W normalny
stanie wyjscie binarne Q4 sterownika MT-101 jest aktywne, co blokuje mozliwo$¢ pracy pomp od
sygnatéw z programowalnego miernika czteroprogowego PMS 970T/24

W przypadku awarii sterownika (wyjscie Q4 nieaktywne) sygnat pracy pompy zostanie wygenerowany
przez programowalny miernik czteroprogowy PMS-970T/24 firmy Aplisens lub réwnowainy, zgodnie z
zapisanymi w jego pamieci poziomami zatgczenia.

W przypadku awarii sondy, przetwornika PMS-970T/24 lub sterownika MT-101 sygnat pracy pomp
zostanie wygenerowany od ptywakowych sygnalizatoréw poziomu. W tym przypadku jedna pompa
bedzie zataczana od sondy ,poziom MAX ALARM” (7SP1), a wytaczana od sondy ,, poziom SUCHOBIEG”
(7SP2). W sytuacji, gdy po zadanym czasie (na przekazniku 8K2) pracujaca pompa nie bedzie w stanie
spompowac $ciekéw nastgpi zataczenie drugiej pompy.

Doktadne poziomy zataczenia i wytaczenia pomp zawarte s3 w projekcie branzy technologiczne;.

W trakcie rozruchu hydraulicznego nalezy zweryfikowaé poprawnosé tych pozioméw i ewentualnie
wprowadzi¢ stosowne korekty.

Na zewnatrz rozdzielnicy zainstalowana bedzie lampa bftyskajaca zottym $wiattem w przypadku
pojawienia sie jakiegokolwiek sygnatu awarii.

Uwaga:

W projekcie zatoiono, ie kaida pompa zostanie wyposaiona w termokontakt, ktéry po
przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy pompy rozewrze obwéd sterowania pompa co
w konsekwencji zatrzyma, w trybie awaryjnym, pompe. W przypadku wyboru przez wykonawce
pompy o innym typie zabezpieczenia wykonawca zobowigzany jest do dostosowania uktadu
sterowania do zabezpieczenia narzuconego przez producenta pompy
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1.8 Kontrola otwarcia drzwi rozdzielnicy RP

W obudowie rozdzielnicy zostanie zamocowany kontaktronowy czujnik otwarcia drzwi zewnetrznych
natomiast na drzwiach zewnetrznych magnes pobudzajacy kontaktron. Przy zamknietych drzwiach
kontaktron jest zamkniety a sygnat doprowadzony jest do wejscia binarnego sterownika MT-101. W
momencie otwarcia drzwi nastgpuje odsuniecie magnesu od czujnika, co powoduje otwarcie stykow
czujnika kontaktronowego. Wejécie sterownika zmienia stan, co wygeneruje automatycznie komunikat
do systemu zdalnego monitoringu o otwarciu drzwi rozdzielnicy

1.9 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w czesci odbiorczej
w uktadzie sieci TN-S.

Zaciski ochronne wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Obwad gniazda wtyczkowego zabezpieczony przez wytacznik réznicowo-pradowy o pradzie zadziatania
Al=30mA.

Jako ochrong przeciwprzepieciowa zaprojektowano na wejsciu do rozdzielnicy RP ochronnik klasy B+C,
natomiast wrazliwy obw6d pomiarowy 4...20mA zabezpieczony bedzie separatorem zabudowanym w
programowalnym mierniku PMS 970T/24.

1.10 Uwagi dotyczqce BHP

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- PBUE (w zakresie obowigzujacych zeszytéw nie objetych obowigzujgcymi normami)

- normami przedmiotowymi, a w szczegdlnosci:
- N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-IEC 364-4-481 Dobor srodkéw ochrony
- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
- PN-HD 60364-5-53 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

Stosowane w instalacjach wyroby powinny posiadaé deklaracje zgodnoséci CE lub Deklaracje Wtasnosci
Uzytkowych wydang zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011r.

Roboty zwigzane z podtaczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonane wytfgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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2. Obliczenia
2.1 Zestawienie urzqdzen i ich parametréw znamionowych
Pi Ps Po In
LP NAZWA kz Kj cos fi
(kW] [kw] [kw] [A]
Pompanr1l 2,9 0,90 2,6 2,6 0,83 5,31
Pompa nr 2 2,9 0,90 2,6 2,6 0,83 5,31
3 AKPiA i sterowanie 0,5 1 0,5 0,9 0,5 1 1,26
Razem 6,30 5,72 5,67 10,62
Bilans mocy
Moc zainstalowana: Pz= 6,30 kW
Moc czynna: Po=5,67 kW
Prad czynny: 10=10,62A
Dobor kabla wiz
Prad obliczeniowy wynosi I,= 10,62A]
Dobrano kabel YKYzo — 4x10 mm?, ktérego obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przy utozeniu w rurze
ostonowej w ziemi (sposéb D2 - zgodnie z tablicg 52-C3 wg PN-HD 60364-5) wynosi: l4=52[A] (przy
rezystywnosci gruntu 1,5Kkm/W)
Sprawdzenie wartosci spadku napiecia
Sprawdzono spadek napiecia dla kabla wiz typu YKY 4x10mm? dtugosé kabla | = 10m
U%=0,073%
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnienia Podpis
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
mgrinz. GRAZYNA O$KO Projektowata: mgr inz. Ludwik Kusiak  |Lu/0127/P00E/4 7/
05-230 KOBYLKA, ul. BRZOZOWA 24a / 7
Biuro: Wotomin, ul. Sikorskiego 1872 n. . 3 " /
(14600i6EA 1683 Sprawdzil: mgr inz. Stanistaw Guzek ST-31/85 Q/ /
PROJEKT BUDOWLANY ~

Temat:

ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Nazwa rysunkut Widok rozdzielnicy pompowni RP

\‘4\ ;62:\2 i
e

P. B. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Branza Data:
odgatezieniami, pompowni $ciekéw wraz z przewodem tocznym, z <\
szafg sterownicza, kablem energetycznym i rurami wentylacyjnymi SR \'\4\‘ 2
zlok. we wsi Cegielnia, gm. Radzymin w ul. Wawrzyna oraz w drodze ﬁ"} c(}\‘\ i 0%&
dojazdowej do ul. Wawrzyna na terenie dz. 331/119 obreb Cegielnia % K] \W\ S & o
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 331/82, 331/119 obreb - s X e o 4\"
Cegielnia, j. ew. Radzymin - obszar wiejski, powiat wolominski.~ . \‘3‘ o 19 ,?a“-, s
: . powi O] Ny¥Runkud 1 gikala:
Inwestor: RN
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w S S
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WYLACZNIK GLOWNY
6z

WYKAZ TABLICZEK OPISOWYCH:

1-ZALACZ

2 - WYLACZ

3 - WYBOR STEROWANIA
1-LOKALNE
0-ODSTAWIONE
2-ZDALNE

4 - PRACA

5 - AWARIA

6 - CZAS PRACY

7 - OSWIETLENIE
POMPOWNI

i

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE Funkcja Imie i nazwisko

Nr uprawnienia

Podpis

SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
mgrinz. GRAZYNA OSKO Projektowata: mgr in2. Ludwik Kusiak

LUB/0127/POOE/04

05-230 KOBYLKA, ul. BRZOZOWA 24a

~~

ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin O 4
7

-~
Nazwa rysunku!  \widok drzwi wewnetrznych rozdzielnicy pompowni RP ¢

o

\}\1'.'}

Pa3e T

Biuro: Wotomin, ul. Sikorskiego 1872 o N N
tel, 60D 894 983 Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Guzek st-318s /]
PROJEKT BUDOWLANY / /
Temat:
P. B. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z| Branza Data:
odgatezieniami, pompowni éciekéw wraz z przewodem tlocznym, z <@
szafg sterownicza, kablem energetycznym i rurami wentylacyjnymi RIS A3
zlok. we wsi Cegielnia, gm. Radzymin w ul. Wawrzyna oraz w drodze Elem@é 0'%31@’5
dojazdowej do ul. Wawrzyna na terenie dz. 331/119 obreb Cegielnia. )fa \\‘0‘ g \&
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 331/82, 331/119 obreb A R N 7 4‘\‘ XS
Cegielnia, j. ew. Radzymin - obszar wiejski, powiat wotominiski. NS &kwswo 1})%?3'?3
Inwestor: AN (O Y 2"
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radz;q)m‘kibki,5 1’ \ Mgl RN 15




3H1

LEGENDA:

7SP1 - ptywakowy sygnalizator poziomu
SUCHOBIEG

7SP2 - ptywakowy sygnalizator poziomu MAX.
Alarmowe

6P1 - Hydrostatyczna sonda poziomu SG-25S

SP1...SP4 - skrzynki przytgczeniowe kabli

wiasnych
3H1 - Oprawa kanatowa szczelna 24VAC

I/

AN

AN
SRS i
79PP
e ©
6P1

x
o @
S0
o
Ke] N X
CIEE=
o R =
Qi N
N §
o v
» PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE Funkcja Imig i nazwisko Nr upmwnierﬁ Pod;g B
SIECH | INSTALACJI SANITARNYCH
mgrinz. GRAZYNA OSKO Projektowata: mgr inz. Ludwik Kusiak  [Lus/0127P00E/04
05-230 KOBYLKA, ul. BRZOZOWA 24a 7, bs
Bluro: Wotomin, ul. Sikorskiego 1872 . . . -
tel. 600 854 983 Sprawdzit: mgr inZ. Stanistaw Guzek ST-31/85 .~
PROJEKT BUDOWLANY & g
Temat:
P. B. budowy sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej wraz z Branza Data:
odgatezieniami, pompowni $ciekéw wraz z przewodem tlocznym, z
szafg sterownicza, kablem energetycznym i rurami wentylacyjnymi
zlok. we wsl Cegielnia, gm. Radzymin w ul. Wawrzyna oraz w drodze Elektryczna 01.2019r. .
dojazdowej do ul. Wawrzyna na terenie dz. 331/119 obreb Cegielnia. R “ﬂ\\b
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 331/82, 331/119 obreb =y oY 3
Cegielnia, j. ew. Radzymin - obszar wiejski, powiat wolomiriski. 5 P‘*{%ﬂ@r“p K ‘\S‘I(SIg:J
Inwestor: O 30 Xy
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rad?,wﬁrhe\,? a\ ﬁ'u dz\)fﬂ
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin vl g OF 5 (,)rJ 62 “7;13{ m
- A S A§Y
Nazwa rysunku: pign instalacii sity i sterowania w pompowni 0 Y’\""m\




M

ORIENTACJA

Proj. pompownia

LEGENDA:

1- Proj. pompownia $ciekow
2 - Projektowane kable K-1, K-2, K-3, KS-1, KS-2, KS-3, KP-|I

w rurach Arot SRS110
3 - proj. rozdzielnica RP

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnienia Podpis

SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

mgrinz. GRAZYNA OSKO Projektowata: mgr inz. Ludwik Kusiak  [LuB/0127/P00E/4 /]/

05-230 KOBYLKA, ul. BRZOZOWA 242 i /\
Bwro:'\:m\;;k;;;bga1m Sprawdzit: mgr inZ. Stanistaw Guzek ST-31/85, % /
PROJEKT BUDOWLANY 4
Temat:
P. B. budowy sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej wraz z| Branza Data:

odgalezieniami, pompowni $ciekéw wraz z przewodem ttocznym, z
szafg sterownicza, kablem energetycznym i rurami wentylacyjnymi

Zlok. we wsi Cegielnia, gm. Radzymin w ul. Wawrzyna oraz w drodze|  gextryczna 01.2019r. <
dojazdowej do yl, Wawrzyna na terenie dz. 331/119 obrgb Cegielnia. AWY \Q.\\‘)
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 331/82, 331/119 obregb \;05 : 0\)\‘;\ o Na
Cegielnia, j, ew. Radzymin - obszar wiejski, powiat wotomirski. LN ‘%W{!‘U‘N Ny ‘QC
~ . 5

Inwestor: 10" S upP™ o
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyrén'ﬁuﬂ\ ol & a2y >
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin 50 aL(, 5?)

T n - \\
Nazwa rysunku: Plan sieci kablowych na terenie pompowni 05\_ wof®




